Netzanschluss DolWin1 bis 3

-

& = I /




In Betrieb

alpha ventus 62 2009
BorWinl 400 2010
BorWin2 800 2015
DolWinl 800 2015
HelWinl 576 2015
HelWin2 690 2015
SylWinl 864 2015
Riffgat 111 2014
In Bau / beauftragt

BorWin3 900 2019
DolWin2 916 2016
DolWin3 900 2017
Nordergriinde 111 2016
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Zwei Gleichstrom-

Verbindungen 1.800

Stand August 2015
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Offshore Windparks:
geplant

im Bau

in Betrieb

Offshore Netzanbindungen:
im Bau

in Betrieb
Ubertragungsnetz

Offshore Konverterstation
Onshore Konverterstation
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Beispiel Trasse DolWin2
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Gode Wind 2  Helgoland
252 MW

Gode Wind 1

5 nbom 332 MW

"‘a., Nordsee One
*%DolWin2 332 MW
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Schematische Darstellung einer HVDC-Netzanbindung

Offshore-Anbindung
(schematische Darstellung) T Gleichstrom
—— Drehstrom
Konverterstation
Héchstspannungsnetz

T@m I
: Konverterstation an Land Umspannwerk mi—-m

OWP Trafostation

Deich

e

______________________

i Kabelverbindung i Kabelverbindung 1
auf See

Offshore Windparks
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_Netzanbindungeninder ¥
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Vom Bau bis zur Inbetriebnahme — Konverterstation an Land

Konverterstation in DOrpen Konverterstation in DOrpen

Konverterstation in Diele Konverterstation in Diele
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Nordsee

Erforderliche Genehmigungen
« Planfeststellungsverfahren flr Landtrasse (Niedersachsische

Landesbehorde fur Stral3enbau und Verkehr, NLStBV)

 Genehmigung des BSH flr Errichtung und Betrieb einer
Konverterplattform sowie flr die Verlegung und den Betrieb des
Seekabelsystems (von Konverterplattform bis Grenze der deutschen
ausschliel3lichen Wirtschaftszone (AWZ))
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Schematischer Aufbau am Beispiel DolWinl

Drehstromschaltfeld (6)

Schematischer Aufbau der
Konverterstation DolWini
Luftkthler fiir

flissigkeitsgekiihlte
Ventile (3)

Umrichterventile (2)

Drosselhalle (4)

Transformatoren (5)

320-kV-Gleichstrombereich (1)
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Luftbild mit DolWinl+2 sowie Bauflache DolWin3
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Abmessungen Beispiel DolWin2

Konverterstation DolWin2

Konvertergebaude (in m) 100 x 50 m
Verwaltungsgebaude (in m) 26 X 15 m
Ubertragungsleistung (in MW) 916 MW
Gleichspannung (in kV) +/- 320 kV
Netzspannung (in kV) 380 kV
Ubertragungsentfernung (in km) 135 km
Seekabel (in km) 45 km

Landkabel (in km) 90 km
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% on Dé West 2

Erforderliche Genehmigungen
 BImSchG-Verfahren (Errichtung und Betrieb Anlagen)

 Wasserrechtliche Erlaubnisse (z.B. Baugrunduntersuchungen,
Ableitungen von Niederschlagwasser)
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Haftung und Urheberrechte TenneTs

Diese PowerPoint-Prasentation wird Ihnen von der TenneT TSO GmbH (,TenneT*) angeboten. Ihr Inhalt, d.h. samtliche
Texte, Bilder und Tone, sind urheberrechtlich geschiitzt. Sofern TenneT nicht ausdricklich entsprechende Mdglichkeiten
bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser PowerPoint-Prasentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf geandert
werden. TenneT bemiht sich um die Bereitstellung korrekter und aktueller Informationen, gewahrt jedoch keine Garantie
fur ihre Korrektheit, Genauigkeit und Vollstandigkeit.

TenneT Ubernimmt keinerlei Haftung fur (vermeintliche) Schaden, die sich aus dieser PowerPoint-Préasentation ergeben,
beziehungsweise fir Auswirkungen von Aktivitéaten, die auf der Grundlage der Angaben und Informationen in dieser
PowerPoint-Prasentation entfaltet werden.



www.tennet.eu

TenneT ist der erste grenziberschreitende Ubertragungsnetzbetreiber fir Strom in
Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- und H6chstspannungsleitungen und 41
Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehéren wir zu den
Top 5 der Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung eines

nordwesteuropdischen Energiemarktes und auf die Integration erneuerbarer Energie.
Taking power further
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